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1 Despre documentatie
1.1 Despre acest document

INFORMATII

Asigurati-va ca utilizatorul are documentatia tiparita si
rugati-l sa o pastreze pentru consultare ulterioara.

Public tinta
Instalatori autorizati
Set documentatie

Acest document face parte din setul documentatiei. Setul complet
este format din:

= Masuri generale de precautie:

= Instructiuni de tehnica securitatii pe care TREBUIE sa le cititi
fnainte de instalare

= Format: Hartie (in cutia unitatii exterioare)
= Manualul de instalare al unitatii exterioare:
= Instructiuni de instalare
= Format: Hartie (in cutia unitatii exterioare)
= Ghidul de referinta al instalatorului:
= Pregatirea instalatiei, date de referinta,...

= Format: Fisiere digitale la http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Cele mai recente versiuni ale documentatiei furnizate pot fi
disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
distribuitorului.

Documentatia originala este scrisa in limba engleza. Toate celelalte
limbi reprezinta traduceri.

Manual de date tehnice

= Un subset al celor mai recente date tehnice este disponibil pe
site-ul Daikin regional (accesibil publicului).

= Setul complet al celor mai recente date tehnice este disponibil pe
extranet Daikin (se cere autentificare).

exterioara 11
4.6  Finalizarea instalarii unitatji exterioare ... 11 2 Despre cutie
461 Pentru a finaliza instalarea unitatii exterioare ............. 11
4.7 Despre compresor 11
5 Darea in exploatare 1 2.1 Unitate exterioara
5.1 Lista de verificare inaintea darii in exploatare...............ccccccven. 11
5.2  Lista de verificare In timpul darii in exploatare . 12 211 Pentru a scoate accesoriile de la unitatea
5.3 Pentru a efectua o proba de functionare...............ccccccoovrennnnn. 12 exterioara
6 Depanarea 12 1 Ridicati unitatea exterioara.
6.1 Diagnosticarea defectiunilor cu LED-ul de pe PCI a unitatii 2 Scoateti accesoriile de pe fundul pachetului.
EXIEMIOAIe ... s 12
a b c d e f g
7 Dezafectarea 12 ﬁ ﬁ 1x 1x 1= ex |3«
7.1 Pompare Pentru @VACUAIE..............coovwrvreeeeeeeeeeseeerereeeenen 12 “1 s v
7.2 Pentru a porni si opri racirea fortata ...........ccccooveeeiiiiiceine 13 L
7.21 Pentru a porni/opri racirea fortata utilizand
comutatorul de cuplare/decuplare al unitatii
INTEMIOAIe ... 13 a Masuri generale de protectie
7.2.2  Pornirea/oprirea racirii fortate utilizand interfata b Manualul de instalare al unitatii exterioare
utilizatorului unitatii interioare.............cccccovceiiiiens 13 ¢ Eticheta de gaz fluorurat cu efect de sera
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3 Pregatirea

Eticheta de gaz fluorurat cu efect de sera in mai multe limbi
Dopul de evacuare (plasat la fundul cutiei)

Capac de evacuare (1)

Capac de evacuare (2)

Q 0 Q

3 Pregatirea

3.1 Pregatirea locului de instalare

PRECAUTIE

= Verificati daca locul de instalare poate sustine
greutatea unitatii. Instalarea necorespunzatoare este
periculoasa. Ea poate cauza de asemenea vibratii sau
zgomote de functionare neobisnuite.

= Asigurati un spatiu suficient de service.

= NU instalati unitatea astfel incat sa fie in contact cu un
tavan sau un perete, acest lucru puténd cauza vibratii.

= Alegeti locul de instalare cu spatiu suficient pentru a introduce si
scoate unitatea in, si din amplasament.

A AVERTIZARE

Aparatul trebuie depozitat intr-o incapere fara surse de
aprindere cu functionare continua (de exemplu: flacara
deschisa, aparat cu gaz in functiune sau incalzitor electric
n functiune).

3141 Cerintele locului de instalare pentru
unitatea exterioara

Tineti cont de urmatoarele indicatji privind distantarea:

1}

>350[

Wt 1} 4b]>100
~E=
g
T [>350

=
(mm) R fb\

a Evacuare aer
b Priza de aer

@ NOTIFICARE

Tnél’gimea peretelui de pe partea de evacuare a unitatii
exterioare TREBUIE sa fie <1200 mm.

Va recomandam sa montati un panou deflector daca orificiul de
evacuare a aerului este expusa vantului.

Va recomandam sa instalati unitatea exterioara cu evacuarea aerului
spre perete si NU expusa direct in bataia vantului.

a Panou deflector

b Directia principala a vantului

¢ Evacuare aer
NU instalati unitatea in zone care necesita liniste (de ex., langa un
dormitor) pentru a nu deranja cu zgomotul produs in timpul
functionarii.
Nota: Daca sunetul este masurat in conditiile efective de instalare,
valoarea masurata ar putea fi mai mare decéat nivelul presiunii
sonore specificat in "Spectru de sunet" din fisa tehnica din cauza
zgomotului mediului si reflectarii sunetului.

INFORMATII

Nivelul de presiune sonora este mai mic de 70 dBA.

3.1.2 Cerinte suplimentare privind locul
instalarii unitatii exterioare pentru zonele
cu clima rece

Protejati unitatea impotriva caderilor directe de zapada si aveti grija
ca unitatea exterioara sa nu fie NICIODATA inzépezita.

Capac protector pentru zapada sau copertina
Piedestal

Directia predominanta a vantului

Evacuare aer

a
b
c
d

In orice caz, asigurati cel putin 300 mm de spatiu liber sub unitate. Tn
plus, asigurati-va ca unitatea este amplasata la cel putin 100 mm

deasupra nivelului maxim estimat al zapezii. Consultati
"4.1 Montarea unitati exterioare" la pagina 6 pentru detalii
suplimentare.

Tn zonele cu ninsori intense este foarte important s& alegeti un loc de
instalare unde zapada sa nu poata afecta unitatea. Daca sunt
posibile ninsori laterale, aveti grija ca serpentina schimbatorului de

RXF50~71(A)(B)2V1B + RXP50~71L2V1B
Seria R32 split
3P512025-4C — 2018.01
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4 Instalarea

caldura sa NU fie afectata de zapada. Daca este necesar, instalati
un acoperis sau un sopron de protectie fata de zapada si un
piedestal.

3.2 Pregatirea tubulaturii agentului
frigorific
3.21 Cerintele agentului frigorific

= Materialul tubulaturii: Cupru fara sudura, dezoxidat cu acid
fosforic.

= Diametrul tubulaturii:

Tubulatura de lichid 36,4 mm (1/4")

Tubulatura de gaz @12,7 mm (1/2")

= Categoria de duritate si grosimea tubulaturii:

Diametru Categorie de Grosime (t)®
exterior (9) duritate
6,4 mm (1/4") Moale (O) 20,8 mm a

12,7 mm (1/2")

@i

(@ n functie de legislatia in vigoare si de presiunea maxima
de lucru a unitatii (consultati "PS High" de pe placa de
identificare a unitatii), poate fi necesara o grosime mai
mare a tubulaturii.

3.2.2 Lungimea tubulaturii de agent frigorific si
diferenta de inaltime

Ce? Distanta

Lungimea maxima admisa a tubulaturii 30m

Lungimea minima admisa a tubulaturii 3m

Distanta pe inaltime maxima admisa 20 m

3.23 Izolarea tubulaturii de agent frigorific

Diametrul exterior al | Diametrul interior al | Grosimea izolatiei
conductei (3,) izolatiei (9)) (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm

Daca temperatura depaseste 30°C iar umiditatea este mai mare de
80%, grosimea materialelor izolatoare trebuie sa fie de cel putin
20 mm pentru a evita condensarea pe suprafata izolata.

4 Instalarea

41

411

Montarea unitatii exterioare

Pregatirea structurii instalatiei

Pregatiti 4 seturi de suruburi, piulite si saibe de ancorare M8 sau
M10, (procurare la fata locului).

Rallnl

I

20 mm

(mm)

In orice caz, asigurati cel putin 300 mm de spatiu liber sub unitate. in
plus, asigurati-va ca unitatea este amplasata la cel putin 100 mm
deasupra nivelului maxim estimat al zapezii. In acest caz, se
recomanda construirea unui piedestal.

(mm)

a Indltimea maxima a caderilor de zapada

Daca unitatea este instalatd pe console fixate pe perete, instalati
unitatea dupa cum urmeaza:

Manual de instalare
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4 Instalarea

Qoococo@<a———a g g
o L €
O

c_
o d ~_
a Orificiu de evacuare
b Cadru de baza
¢ Dop de evacuare
Z d Furtun (procurare la fata locului)
Z

Asigurati-va ca apa de condensare se poate evacua corespunzator.

DI

AW

Pentru a inchide orificiile de evacuare si pentru a
prinde stutul de evacuare

@ NOTIFICARE

Tn zone reci, NU folositi stut de evacuare, furtun si capace
(1, 2) cu unitatea exterioara. Luati masurile adecvate
pentru ca condensul evacuat s& NU POATA ingheta.
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1 Instalati capacele de evacuare 1 si 2 (accesoriu). Asigurati-va
ca muchiile capacelor de evacuare inchid complet orificiile.

a Cadru de baza
b Capac de evacuare

2 Instalati stutul de evacuare.
a b c
e
[OEEEEYO)

(mm) .
a Inaltimea maxima a caderilor de z&pada

41.2 Instalarea unitatii exterioare S
a Orificiu de evacuare. Instalati un capac de evacuare (2).
b Orificiu de evacuare. Instalati un capac de evacuare (1).
¢ Orificiul de evacuare pentru stutul de evacuare

41.4 Pentru a preveni rasturnarea unitatii
exterioare

Daca unitatea se instaleaza in locuri unde vanturile puternice o pot
rasturna, luati urmatoarele masuri:

1 Pregatiti 2 cabluri conform indicatiilor din ilustratia urmatoare
(procurare la fata locului).

2 Treceti cele 2 cabluri peste unitatea exterioara.

Introduceti o banda de cauciuc intre cabluri si unitatea
exterioara pentru ca vopseaua sa nu fie zgariata de cablul
(procurare la fata locului).

4 Prindeti capetele cablului. Strangeti capetele respective.

41.3 Asigurarea drenajului

NOTIFICARE

Daca unitatea este instalatéd intr-un climat rece, luati
masurile adecvate pentru ca condensul evacuat sa NU
POATA s ingheta.

INFORMATII

Pentru informatii despre optiunile disponibile, contactati
distribuitorul.

NOTIFICARE

Lasati un spatiu liber de cel putin 300 mm sub unitate. in
plus, asigurati-va ca unitatea se afla la cel putin 100 mm
deasupra stratului de zapada anticipat.

1 Utilizati un dop de evacuare pentru drenaj.

2 Utilizati un furtun de @16 mm (procurare la fata locului).

RXF50~71(A)(B)2V1B + RXP50~71L2V1B DAIKIN Manual de instalare
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4 Instalarea

4.2 Conectarea tubulaturii agentului
frigorific

PERICOL: RISC DE ARSURI

4.21 Indicatii la racordarea tubulaturii de agent
frigorific

Dimensiunea Cuplu de Dimensiunile |Forma evazarii
tubulaturii strangere evazarii (A) (mm)
(mm) (Nem) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 802
@12,7 50~60 16,2~16,6

4.2.2  Utilizarea ventilului de inchidere si
stutului de service

PRECAUTIE

NU deschideti ventilele Tnainte de finalizarea mandrinarii.
Aceasta ar cauza scapari de agent frigorific.

a Orificiu pentru service si capacul orificiului pentru service
b Tija ventilului
¢ Racordul tubulaturii de legatura
d Capacul ventilului
Element Cuplu de strangere (N-m)
Capac, partea de lichid 22~28
Capac, partea de gaz 49~59
Element Cuplu de strangere (N-m)
Capacul orificiului pentru 11~14
deservire

4.2.3 Pentru a conecta tubulatura agentului
frigorific la unitatea exterioara

= Lungimea tubulaturii. Mentineti tubulatura de legatura cat mai
scurta posibil.

= Protejarea tubulaturii. Protejati tubulatura de legatura impotriva
deteriorarii fizice.

A AVERTIZARE

Racordati in siguranta tubulatura agentului frigorific inainte
de a pune in functiune compresorul. Daca tubulatura de
agent frigorific NU este racordata si ventilul de inchidere
este deschis cand compresorul functioneaza, va fi aspirat
aer. Asta va cauza presiuni anormale in ciclul de racire,
putdnd duce la deteriorarea echipamentului si chiar
accidentari.

A PRECAUTIE

Utilizati piulita olandeza fixata pe unitate.

= Pentru a preveni scaparile de gaz, aplicati agent
frigorific numai pe interiorul evazarii. Folositi ulei
frigorific pentru R32.

= NU reutilizati imbinarile.

1 Conectati racordul de agent frigorific lichid de la unitatea
interioara la ventilul de Tinchidere pentru lichid al unitatii
exterioare.

| ‘

O

=
cb

a Ventilul de inchidere pentru lichid

b  Ventil de inchidere pentru gaz
¢ Orificiu pentru service

2 Conectati racordul de agent frigorific gaz de la unitatea
interioara la ventilul de inchidere pentru gaz al unitatii
exterioare.

@ NOTIFICARE

Va recomandam ca tubulatura agentului frigorific intre
unitatea interioara si cea exterioara sa fie instalata intr-un
tub sau ca tubulatura agentului frigorific sa fie invelita in
banda.

4.3 Verificarea tubulaturii agentului
frigorific

4.31 Pentru a verifica existenta scurgerilor

@ NOTIFICARE

NU depasiti presiunea maxima de lucru a unitafii
(consultati “PS High” pe placa de identificare a unitatii).

@ NOTIFICARE

Aveti grija sa utilizati o solutie cu spuma pentru control
recomandata de distribuitorul dvs. Nu folositi apa cu
sapun, care poate cauza fisurarea piulitelor olandeze (apa
cu sapun poate contine sare, care absoarbe umezeala ce
va ingheta la racirea tubulaturii), si/sau cauzeaza
corodarea racordurilor mandrinate (apa cu sapun poate
contine amoniu care induce un efect corosiv intre piulita
olandeza din alama si evazarea din cupru).

1 Tncarcati sistemul cu azot gaz pana la presiunea manometrului
de cel putin 200 kPa (2 bari). Va recomandam sa presurizati la
3000 kPa (30 bari) pentru a detecta scurgerile minuscule.

2 \Verificati daca exista scurgeri prin aplicarea unei solutii de
verificare cu spuma pe toate racordurile.

3 Evacuati tot azotul gaz.

4.3.2 Pentru a efectua uscarea vidata

PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

NU porniti unitatea daca este vidata.

1 Vidati sistemul pana cand presiunea pe distribuitor indica
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Lasati asa cum este timp de 4-5 minute si verificati presiunea:

Daca presiunea... Atunci...

Nu exista umiditate Tn sistem.
Acest procedeu este terminat.

Nu se modifica

Creste Exista umiditate in sistem.
Treceti la pasul urmator.

3 Vidati sistemul cel putin 2 ore la presiune de -0,1 MPa (-1 bar)
a distribuitorului.

4 Dupa oprirea pompei, verificafi presiunea timp de cel putin
1 ora.

Manual de instalare
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4 Instalarea

5 Daca NU ati ajuns la vidul tintd sau NU PUTETI mentine vidul
timp de 1 ora, efectuati urmatoarele:

= Verificati din nou daca exista scurgeri.
= Efectuati din nou uscarea cu vid.

NOTIFICARE

Aveti grija sa deschideti ventilele de finchidere dupa
instalarea tubulaturii de agent frigorific si efectuarea uscarii
cu vid. Exploatarea sistemului cu ventilele de inchidere
inchise poate defecta compresorul.

4.4 incarcarea agentului frigorific

441 Despre incarcarea agentul frigorific

Unitatea exterioara este incarcata cu agent frigorific in fabrica, dar in
unele cazuri, ar putea fi necesare urmatoarele:

Ce Cand

Incércarea de agent frigorific
suplimentar

Cand lungimea totala a
tubulaturii de lichid este mai
mare decat valoarea specificata
(vezi mai jos).

Reincarcarea completa cu agent |Exemplu:

frigorific « La mutarea sistemului.

= Dupa o scurgere.

Incércarea de agent frigorific suplimentar

Tnainte de incarcarea cu agent frigorific suplimentar, asigurati-va ca
tubulatura exterioara de agent frigorific a unitatii exterioare extern
este verificata (proba de etanseitate, uscare cu vid).

INFORMATII

In functie de unitati si/sau de conditiile de instalare, poate fi
necesara conectarea cablajului electric inainte de a putea
incarca agentul frigorific.

Derularea tipicd a operatiunilor — Incércarea agentului frigorific
suplimentar consta de obicei din urmatoarele faze:

1 Determinarea necesitatii incarcarii suplimentare si a cantitatii de
fncarcat.
Daca este necesar, incarcarea de agent frigorific suplimentar.
Completarea etichetei de gaz fluorurat cu efect de sera si fixarea
acesteia in interiorul unitatii exterioare.

Reincarcarea completa cu agent frigorific

Tnainte de reincércarea completa cu agent frigorific, asigurati-va ca

au fost efectuate urmatoarele:
Tot agentul frigorific este recuperat din sistem.

2 Este verificatd tubulatura externa de agent frigorific a unitatii
exterioare (proba de etanseitate, uscarea cu vid).

3 Este efectuata uscarea cu vid pe tubulatura interna de agent
frigorific a unitatii exterioare.

@ NOTIFICARE

Tnainte de reincarcarea completa, efectuati si uscarea prin
aspiratie a tubulaturii agentului frigorific din interiorul
unitatii externe.

Derularea tipica a operatiunilor — Reincarcarea completa cu agent
frigorific consta din urmatoarele fazele:

Determinarea cantitatii de agent frigorific care trebuie a incarcat.
2 Incarcarea agentului frigorific.

Completarea etichetei de gaz fluorurat cu efect de sera si fixarea
acesteia in interiorul unitatii exterioare.

4.4.2 Despre agentul frigorific

Acest produs contine gaze fluorurate cu efect de sera. NU eliberati
gazul in atmosfera.

Tipul de agent frigorific: R32
Valoare potentiala de incalzire globala (GWP): 675

A AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unitati este usor
inflamabil.

A AVERTIZARE

Aparatul trebuie depozitat intr-o incapere fara surse de
aprindere cu functionare continua (de exemplu: flacara
deschisa, aparat cu gaz in functiune sau incalzitor electric
in functiune).

A AVERTIZARE

= NU perforati si nu aruncati in foc piesele din circuitul
agentului frigorific.

= NU folositi materiale de curatare sau mijloace de
accelerare a procesului de dezghetare, altele decat
cele recomandate de producator.

= Retineti ca agentul frigorific din interiorul sistemului
este inodor.

A AVERTIZARE

Agentul frigorific din interiorul unitatii este usor inflamabil,
dar in mod normal NU scapa. Daca agentul frigorific scapa
in incapere si vine in contact cu flacara de la un arzator,
un incalzitor, sau o masina de gatit, acest lucru poate
cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.

Opriti toate dispozitivele de incalzire combustibile, aerisiti
incaperea, si luati legatura cu distribuitorul de la care ati
cumparat unitatea.

NU folositi unitatea pana ce persoana autorizata pentru
service nu confirma repararea piesei cu scurgeri de agent
frigorific.

4.4.3 Pentru a stabili cantitatea de agent
frigorific suplimentar

Daca lungimea totala Atunci...
a tubulaturii
agentului frigorific
este...

<10m NU adaugati agent frigorific suplimentar.

>10 m R=(lungimea totala (m) a tubulaturii de
lichid—=10 m) x 0,02
R=incarcare suplimentara (kg) (rotunijita in
unitati de 0,1 kg)

INFORMATII

Lungimea tubulaturii reprezintd lungimea pe o singura
directie a tubulaturii de lichid.

4.4.4 Pentru a stabili cantitatea de incarcare
completa

INFORMATII

Daca este necesara incarcarea completa, incarcarea
totala cu agent frigorific este: incarcarea cu agent frigorific
din fabrica (consultati placa de identificare a unitatii) +
cantitatea suplimentara stabilita.

RXF50~71(A)(B)2V1B + RXP50~71L2V1B
Seria R32 split
3P512025-4C — 2018.01
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4 Instalarea

4.4.5 Pentru a incarca agent frigorific

suplimentar

AVERTIZARE

= Utilizati numai R32 ca agent frigorific. Alte substante
pot provoca explozii si accidente.

= R32 contine gaze fluorurate cu efect de sera. Valoarea
sa potentiala de incalzire globala (GWP) este de 675.
NU eliberati aceste gaze in atmosfera.

= Cand incarcati cu agent frigorific, purtati intotdeauna
manusi si ochelari de protectie.

Cerinta preliminara: Inainte de incarcarea agentului frigorific,
asigurati-va ca tubulatura de agent frigorific este racordata si
verificata (proba de etanseitate si uscare cu vid).

1 Conectati butelia de agent frigorific la stutul de deservire.
2 Incarcati cantitatea suplimentara de agent frigorific.

3 Deschideti ventilul de inchidere pentru gaz.

4.4.6 Pentru a lipi eticheta cu gaze fluorurate cu

efect de sera

1 Completati eticheta dupa cum urmeaza:

M Contains i gases a

RO  ©- L Jke—n
———— GWP: XXX 6 :kg s c
(2}

ﬁ 9 0+0- kg ——d
GWP xkg _|
¥ TR tCOZeq —e

Daca impreuna cu unitatea este livrata o eticheta de gaz
fluorurat cu efect de sera in mai multe limbi (consultati
accesoriile), desprindeti limba aplicabila si lipiti-o pe a.

b Incércatura de agent frigorific din fabric: consultati placa

de identificare a unitatji

Cantitatea suplimentara de agent frigorific incarcat

Incércatura totald de agent frigorific

e Emisiile de gaze cu efect de sera din incarcatura totala
de agent frigorific exprimate in echivalent-tone de CO,
GWP = potential de incalzire globala

Q NOTIFICARE

In Europa, emisiile gazelor cu efect de sera din
incarcarea totala cu agent frigorific a sistemului (exprimate
in tone de CO,) se utilizeaza pentru a stabili intervalele de
intretinere. Respectati legislatia in vigoare.

Qo0

Formula de calcul pentru emisiile gazelor cu efect de
sera: valoarea GWP a agentului frigorific x incarcarea
totala cu agent frigorific [in kg]/1000

2 Lipiti eticheta in interiorul unitatii exterioare, 1anga ventilele de
inchidere pentru gaz si lichid.

4.5

A PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Conectarea cablajului electric

AVERTIZARE

= Intreaga cablare trebuie executatd de un electrician
autorizat si trebuie sa se conformeze legislatiei in
vigoare.

= Efectuati conexiunile electrice la cablajul fix.

= Toate componentele procurate la fata locului si
intreaga constructie electrica trebuie sa se conformeze
legislatiei in vigoare.

A AVERTIZARE

Utilizati INTOTDEAUNA cablu multicolor pentru cablurile
de alimentare electrica.

AVERTIZARE

Daca cordonul de alimentare este deteriorat, acesta
TREBUIE finlocuit de fabricant, agentul de service sau de
persoane similare calificate pentru a evita pericolele.

A

AVERTIZARE

NU conectati cablul de alimentare la unitatea interioara.
Acest lucru poate cauza electrocutari sau incendii.

A

AVERTIZARE

= Nu folositi n
procurate local.

interiorul produsului piese electrice

= NU derivati alimentarea de la retea pentru pompa de
evacuare, etc., de la regleta de conexiuni. Acest lucru
poate cauza electrocutari sau incendii.

AVERTIZARE

Feriti cablajul de interconectare de conductele de cupru
fara izolare termica, deoarece acestea vor fi foarte fierbinti.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Toate piesele electrice (inclusiv termistorii) sunt alimentate
de la retea. Nu le atingeti cu méana goala.

B

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Deconectati alimentarea de la retea mai mult de 10 minute
si masurati tensiunea la bornele condensatoarelor
circuitului principal sau ale componentelor electrice inainte
de service. Tensiunea trebuie sa fie mai mica de 50 V c.c.
fnainte de a putea atinge componentele electrice. Pentru
amplasarea bornelor, consultati schema de conexiuni.

f g
| —— I
) e il
0o o
]]ﬂ® ®.°.® =]l DC P1+
O
S T8 oot

T oao
T
f3 ChgRc

|
® .-
bwrr0 O O o

J
::::::: a—-y o
a Multimetru (domeniul de tensiuni de curent continuu)
b S80 — cablul de legatura al ventilului electromagnetic de
inversare
¢ S20 - cablul de legaturii al ventilului electronic de
destindere
S40 — cablul de legatura al releului termic de suprasarcina
S90 — cablul de legatura al termistorului
LED
S70 — cablul de legatura al motorului ventilatorului

Q -0 Q

451 Indicatii pentru conectarea cablajului

electric

Cupluri de strangere

Element Cuplu de strangere (Nm)

M4 (X1M) 1,2~1,3

M4 (pamant)
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5 Darea in exploatare

4.5.2 Specificatii pentru componentele
cablajului standard

Component
Cablu de Tensiunea 220~240 V
alimentare Fazi 1~
Frecventa 50 Hz
Dimensiuni de Trebuie sa se conformeze
cablu legislatiei in vigoare
Cablu de interconectare (interior la Cablu cu 4 fire 21,5 mm? si
exterior) aplicabil pentru 220~240 V
Siguranta locala recomandata 16 A
Intreruptor pentru scurgeri la padmant Trebuie sa se conformeze
legislatiei in vigoare

4.5.3 Pentru a conecta cablajul electric la
unitatea exterioara

1 Scoateti capacul cutiei de distributje.

Deschideti clema cablului.

Conectati cablul de interconectare si cel de alimentare de la
retea dupa cum urmeaza:

a Cablu de interconectare

b Cablu de alimentare

¢ Siguranta locala

d Intreruptor pentru scurgeri la pamant
e

f

1 lzolati si fixati tubulatura de agent frigorific si cablul de
interconectare dupa cum urmeaza:

Conducta de gaz

Izolatia conductei de gaz
Cablu de interconectare
Conducta de lichid
Izolatia conductei de lichid
Banda de finisaj

a
b
c
d
e

f

2 Montati capacul pentru deservire.

4.7 Despre compresor

PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

= Utilizati un dispozitiv de taiat tevi pentru a scoate
compresorul.

= NU folositi arzatorul de lipire.

= Utilizati numai agenti frigorifici si lubrifianti aprobati.

PERICOL: RISC DE ARSURI

NU atingeti compresorul cu mainile goale.

5 Darea in exploatare

@ NOTIFICARE

Nu utilizati NICIODATA unitatea f&ré termistoare si/sau
intrerupatoare/senzori de presiune. Se poate arde

compresorul.
Alimentarea de la retea
Pamant
5.1 Lista de verificare inaintea darii in
exploatare
NU exploatati sistemul Tnainte ca urmatoarele verificari sa fie in
regula:
O] Unitatea interioara este montata corect.
[] Unitatea exterioara este montata corect.
] Sistemul este impamantat corespunzator si bornele de
impamantare sunt stranse.
] Sigurantele sau dispozitivele de protectie locale sunt
4 Strangeti bine suruburile bornelor. V& recomandam sa utilizati o instalate conform acestui document si NU au fost suntate.
surubelnitd fn cruce. ] Tensiunea de alimentare trebuie s3 corespunda
5 Instalati capacul cutiei de distributie. tensiunii de pe eticheta de identificare a unitatji.
(] NU exista conexiuni slabite sau componente electrice
4.6  Finalizarea instalarii unitatii deteriorate Tn cutia de distribufe.
exterioare ] NU eX|§ta §9mp9neqte dgterlor.ate sau conducte
presate in unitatile interioare si exterioare.
. . cexgnr NU exista scurgeri ale agentului frigorific.
4.6.1 Pentru a finaliza instalarea unitatii L] g g g
exterioare Conductele agentului frigorific (gazos si lichid) sunt
Ll izolate termic
A PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE -
Asi fiva ca sist | este legat la pamant i d (] S-au instalat conducte de dimensiunea corectd si
* Asiguraji-va ca sistemul este legat fa pamant in mo conductele sunt izolate corespunzator.
corespunzator.
Ventilele de inchidere (gaz si lichid) de la unitatea
= Decuplati alimentarea de la retea inainte de a efectua L] exterioara sunt complet deschise.
operatiile de service. - - —
: - o ] S-a executat urmatorul cablaj de legatura, conform
* Instalati capacul cutiei de distributie fnainte de a cupla acestui document si legislatiei in vigoare, intre unitatea
alimentarea de la retea. exterioara si cea interioara.
RXF50~71(A)(B)2V1B + RXP50~71L2V1B DAIKIN Manual de instalare
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6 Depanarea

] Evacuarea
Asigurati-va ca evacuarea decurge lin.

Consecinta posibila: Apa condensata ar putea picura.

] Unitatea interioara receptioneaza semnalele interfetei
utilizatorului.

O] S-au utilizat conductorii specificati pentru cablul de
interconectare.

5.2 Lista de verificare in timpul darii in
exploatare

] Pentru a efectua purjarea aerului.

] Pentru a efectua o proba de functionare.

5.3 Pentru a efectua o proba de
functionare

Cerinta preliminara: Alimentarea de la retea TREBUIE sa fie in

intervalul specificat.

Cerinta preliminara: Proba de functionare poate fi efectuata i
modul de racire sau de incalzire.

5

Cerinta preliminara: Proba de functionare trebuie efectuata in
conformitate cu manualul de utilizare a unitatii interioare pentru a se
asigura ca toate functiile si piesele functioneaza corect.

1 In modul de ricire, selectati cea mai joasd temperaturd
programabild. In modul de incélzire, selectati cea mai inalta
temperatura programabila. Proba de functionare poate fi
dezactivata daca e cazul.

2 La terminarea probei de functionare, setati temperatura la un
nivel normal. In modul de racire: 26~28°C, in modul de
incalzire: 20~24°C.

3 Sistemul se opreste la 3 minute dupa decuplarea unitatii.

INFORMATII

= Chiar daca unitatea este oprita, ea consuma energie
electrica.

= Cand alimentarea revine dupa o pana de curent, va fi
reluat modul selectat anterior.

6 Depanarea

6.1 Diagnosticarea defectiunilor cu
LED-ul de pe PCI a unitatii
exterioare

LED-ul este... Diagnostic

{l_ intermitent |Normal.

= Verificati unitatea interioara.

_E:j_ Pornit = Opriti si reporniti alimentarea si verificati

LED-ul in aproximativ 3  minute.
Daca LED-ul este din nou aprins, PCI-ul
unitatii exterioare este defect.

. Oprit 1 Tensiunea de alimentare

economisirea energiei).

2 Defectiune a alimentarii de la retea.

3 Opriti si reporniti alimentarea si verificati
LED-ul in aproximativ. 3 minute.
Daca LED-ul este din nou aprins, PCI-ul
unitatii exterioare este defect.

(pentru

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

= Cand unitatea nu functioneaza, LED-urile de pe PCI
sunt stinse pentru a economisi energie.

= Chiar si cand LED-urile sunt stinse, regleta de
conexiuni si placa de baza pot fi sub tensiune.

7 Dezafectarea

@ NOTIFICARE

Nu fincercati sa dezmembrati sistemul pe cont propriu:
dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a
uleiului si a altor componente TREBUIE sa se conformeze
legislatiei Tn vigoare. Unitatile trebuie tratate intr-o
instalatie specializata de tratament pentru reutilizare,
reciclare si recuperare.

71 Pompare pentru evacuare

Exemplu: Pentru a proteja mediul, pompati pentru a evacua complet
agentul frigorific atunci cand mutati unitatea sau cand o dezafectati.

PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

Evacuare — scurgere de agent frigorific. Daca doriti sa
evacuati, si exista o scurgere in circuitul agentului frigorific:

= NU utilizati functia automata de evacuare a unitatii, cu
care puteti colecta tot agentul frigorific din sistem in
unitatea exterioara. Consecinta posibila:
Autocombustie si explozie a compresorului din cauza
aerului care patrunde in compresorul aflat in functiune.

= Utilizati un sistem separat de recuperare, astfel incat
compresorul unitatii sa nu trebuiasca sa functioneze.

@ NOTIFICARE

Tn timpul operatiunii de pompare pentru evacuare, opriti
compresorul Thainte de a demonta tubulatura agentului
frigorific. in cazul in care compresorul este in functiune si
ventilul de inchidere este deschis in timpul pomparii pentru
evacuare, sistemul va aspira aer. Presiunea anormala din
ciclul agentului frigorific poate duce la defectarea
compresorului sau deteriorarea instalatiei.

Operatiunea de evacuare va extrage tot agentul frigorific din sistem
n unitatea exterioara.

1 Scoateti capacul ventilului de pe ventilul de inchidere pentru
lichid si ventilul de inchidere pentru gaz.

2 Efectuati racirea fortata. Consultati "7.2 Pentru a porni si opri

racirea fortata" la pagina 13.

3 Dupa 5-10 minute (dupa numai 1 sau 2 minute in cazul
temperaturilor foarte joase ale mediului inconjurator (<-10°C)),
inchideti ventilul de finchidere pentru lichid cu o cheie
hexagonala.

Verificati daca se atinge vidul in distribuitor.

Dupa 2-3 minute, inchideti ventilul de inchidere pentru gaz si
opriti racirea fortata.

%

d

a Ventil de inchidere pentru gaz
b Directia de inchidere
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7 Dezafectarea

c Cheie hexagonala
d Capacul ventilului
e Ventilul de inchidere pentru lichid

7.2 Pentru a porni si opri racirea
fortata

Exista 2 metode pentru efectuarea racirii fortate.

= Metoda 1. Utilizand comutatorul unitatii interioare ON/OFF (daca
exista pe unitatea interioara).

= Metoda 2. Utilizand interfata utilizatorului unitatii interioare.

7.21 Pentru a porni/opri racirea fortata
utilizand comutatorul de cuplare/
decuplare al unitatii interioare

1 Apasati comutatorul ON/OFF cel putin 5 secunde.
Rezultat: Va incepe functionarea.
Nota: Racirea fortata se opreste automat dupa 15 minute.

2 Pentru a opri functionarea mai repede, apasati intrerupatorul
ON/OFF.

7.2.2 Pornirealoprirea racirii fortate utilizand
interfata utilizatorului unitatii interioare
1 Setati modul de functionare pe racire.

Pentru procedura, consultati "Efectuarea probei de functionare" in
manualul de instalare a unitatii interioare.

Nota: Racirea fortata se va opri automat dupa circa 30 de minute.

2 Pentru a opri functionarea mai repede, apasati intrerupatorul
ON/OFF.

INFORMATII

Daca se utilizeaza racirea fortata si temperatura din
exterior este <-10°C, dispozitivul de sigurantd poate
impiedica functionarea.

= Incalziti termistorul de temperaturd exterioard de pe
unitatea exterioara la 2-10°C. Rezultat: Functionarea
va incepe.

RXF50~71(A)(B)2V1B + RXP50~71L2V1B DAIKIN

Seria R32 split
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8 Date tehnice

8 Date tehnice

Un subset al celor mai recente date tehnice este disponibil pe site-ul Daikin regional (accesibil publicului). Setul complet al celor mai recente
date tehnice este disponibil pe extranet Daikin (se cere autentificare).

8.1 Schema cablajului

Schema de conexiuni poate fi gasita in interiorul unitatii exterioare (partea de fund a placii superioare).

Legenda schemei de conexiuni unificate

Pentru piesele aplicate si numerotare, consultati schema de conexiuni de pe unitate. Numerotarea pieselor se face cu numere arabe in ordine
crescatoare pentru fiecare piesa si este reprezentata in prezentarea de mai jos prin simbolul "*" din codul piesei.

an INTRERUPTOR D IMPAMANTARE DE PROTECTIE

—@— CONEXIUNE @ IMPAMANTARE DE PROTECTIE (SURUB)
= i D» CONECTOR @
L PAMANT ——)— CONECTOR DE RELEU
o O W CABLAJ DE LEGATURA Iﬁ‘ CONECTOR DE SCURTCIRCUITARE
—E— SIGURANTA —O—
ﬁ UNITATE INTERIOARA (1T 1] REGLETA DE CONEXIUNI

INDOOR

._ﬁ UNITATE EXTERIOARA 0 e CLEMA PENTRU CABLU
OUTDOOR

BLK : NEGRU GRN : VERDE PNK ROZ

BLU : ALBASTRU GRY : GRI PRP,PPL: MOV

BRN : MARO ORG : PORTOCALIU RED ROSU
A*P PLACA CU CIRCUITE IMPRIMATE PM* MODUL DE ALIMENTARE

BS* BUTON PORNIT/OPRIT, INTRERUPATOR PS COMUTAREA SURSEI DE ALIMENTARE

DE PUNERE IN FUNCTIUNE PTC*

BZ, H*O BUZER Q* TRANZISTOR DE POARTA BIPOLAR IZOLAT (IGBT)
c : CONDENSATOR QDI INTRERUPTOR PENTRU SCURGERI LA PAMANT
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  CONEXIUNE, CONECTOR Q'L DISPOZITIV DE PROTECTIE LA SUPRASARCINA
HR*, MR*_A, MR*_B, $*, U, V, Q™M
W, X*A, K*R_* R*

D*, V*D DIODA RT

DB* PUNTE DE DIODA RC

DS* COMUTATOR DIP S*C CONTACT LIMITATOR

E*H INCALZITOR SHL INTRERUPATOR CU FLOTOR

F*U, FU* (PENTRU : SIGURANTA S*NPH SENZOR DE PRESIUNE (INALTA)
CARACTERISTICI, CONSULTATI S*NPL SENZOR DE PRESIUNE (JOASA)

PCI DIN INTERIORUL UNITATII) S*PH, HPS* PRESOSTAT (INALTA)

FG* CONECTOR (IMPAMANTARE SASIU) S*PL PRESOSTAT (JOASA)

H* CABLAJ ST

H*P, LED*, V"L BEC DE CONTROL, DIODA EMITATOARE DE LUMINA S*RH SENZOR DE UMIDITATE

HAP DIODA EMITATOARE DE LUMINA S*W, SW* INTRERUPATOR DE PUNERE IN FUNCTIUNE

(SEMNALIZARE INTRETINERE VERDE) SA*, F1S

HIGH VOLTAGE TENSIUNE INALTA SR*, WLU RECEPTOR DE SEMNAL

IES SENZOR INTELLIGENT EYE sS* COMUTATOR SELECTOR

IPM* MODUL DE ALIMENTARE INTELIGENTA SHEET METAL PLACA FIXA REGLETA DE CONEXIUNI

K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M RELEU MAGNETIC TR TRANSFORMATOR

L FAZA TC, TRC

L BOBINA V¥ RV

LR REACTANTA V*R

M* MOTOR PAS CU PAS WRC TELECOMANDA FARA CABLU

M*C MOTORUL COMPRESORULUI X*

M*F MOTORUL VENTILATORULUI XM REGLETA DE CONEXIUNI (BLOC)

M*P MOTORUL POMPEI DE EVACUARE Y*E BOBINA VENTILULUI ELECTRONIC
M*S MOTOR DE BALANSARE
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELEU MAGNETIC Y*R, Y*S BOBINA VENTILULUI ELECTROMAGNETIC
N NUL
n=*, N=* NUMAR DE TRECERI PRIN MIEZUL DE FERITA z7*C
PAM MODULATIE DE IMPULS-AMPLITUDINE ZF, Z°F FILTRU DE ZGOMOT
PCB* PLACA CU CIRCUITE IMPRIMATE
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8 Date tehnice

8.2 Schema tubulaturii

8.2.1 Schema tubulaturii: Unitatea exterioara

Aplicabil pentru: RXP50L2V1B, RXF50B2V1B

Schimbator de caldura Termistorul temperaturii | FIUXl de agent figorific
din exterior =
Termistorul schimbatorului de caldura = — = Ra&cire
---=-TIncalzire
-7.0- CuT Tub capilar -1
5[ 70 cuT 4.0- CuT
Of+——"
S|, 7.0 CuT )
- .7.0- CuT Tub capilar -2-
* ‘4.0- CuT
< Amortizor cu filtru

Ventil electronic
de destindere

Elice ventilator

/N

+12.7- CuT .L_:)
Ventil cu 4 cai e
¢ ON: incalzire ©
/ <
127 QT ~ /Q\ 12.7- CuT
=
/-
\ ' Amortizor [] Receptorul de lichid
= Termistorul conductei de golire =
© =— 3
Pk ~
EJ N ,
= n
) Amortizor I
Amortizor !
=4 = Tubulatura
O > PP
[t} o ‘6.4 CuT {><} | de legatura
E3 Presostat de presiune inalta Z _ ) ‘_ -6.4- CuT
Resetare automata - Ventilul de inchidere

Amortizor ’ pentru lichid
Amortizor
Acumulator Tubulaturd
-9.5- CuT = -12.7- CuT | de legatura

I 12.7- CuT
Ventil de inchidere pentru gaz

Compresor

Categorii PED de echipamente — Presostat de presiune inalta: categoria IV; Compresor: categoria ll; Alte echipamente: art. 4§3.
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8 Date tehnice

Aplicabil pentru: RXP60L2V1B, RXP71L2V1B, RXF60B2V1B, RXF71A2V1B

-7.0- CuT
-7.0- CuT

-7.0- CuT
-7.0- CuT

-12.7- CuT

-7.0- CuT
-7.0- CuT

-12.7- CuT

Schimbator de caldura

Termistorul schimbatorului de céldura

¥
C

)
C

Termistorul temperaturii
din exterior
=—

Elice ventilator

/N

-12.7- CuT

4 kON: incélzire

N

Ventil cu 4 cai

~\Y/-

!

-9.5- CuT

) Amortizor

-9.5- CuT

Amortizor

-9.5- CuT

Termistorul conductei de golire
=—

Presostat de presiune inalta
Resetare automata

Compr

Fluxul de agent frigorific

— Rdacire

Tub capilar -1+ ---==Incalzire
-4.0- CuT
Tub capilar -2- 6.4- CuT
-4.0- CuT W -6.4- CuT
Tub capilar -3+
.4.0- CuT mortizor cu filtru
Ventil electronic
de destindere
Filtrul
=
>
o
<
©
L -12.7- CuT =
>
(6]
Amortizor ;
=
3
(@]
~ Receptorul de lichid
o
Amortizor :\
|
5 \L } Tubulatura
o -6.4- CuT | de legatura
< > 64 CuT
g Ventilul de inchidere
pentru lichid
Amortizor
Acumulator Tubulatura
= 12.7- CuT | de legatura
‘ 12.7-CuT

esor

Ventil de inchidere
pentru gaz

Categorii PED de echipamente — Presostat de presiune inalta

: categoria IV; Compresor: categoria Il; Alte echipamente: art. 4§3.
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