D'AIKIN —
DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER
MANUAL DE INSTALARE

R32 Split Series

CINVERTER >

MODELE

CTXM15M2V1B  FTXM60M2V1B
FTXM20M2V1B  FTXM71M2V1B
FTXM25M2V1B  ATXM20M2V1B
FTXM35M2V1B  ATXM25M2V1B
FTXM42M2V1B  ATXM35M2V1B
FTXM50M2V1B  ATXM50M2V1B
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Masuri de siguranta

Djﬂ Cititi cu atentie precautiile din acest manual

inainte de a pune in functiune unitatea.

Acest aparat este umplut cu R32.

» Masurile descrise aici sunt catalogate ca AVERTIZARE si PRECAUTIE. Ambele contin informatji importante privind
siguranta. Respectati intocmai toate masurile.
Semnificatia notificarilor AVERTIZARE si PRECAUTIE

A AVERTIZARE .....Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate duce la ranire sau deces.

A PRECAUTIE....... Nerespectarea intocmai a acestor instrucfiuni poate duce la deteriorarea bunurilor sau ranire,
care poate fi grava, in functie de imprejurari.
» Marcajele privind siguranta din acest manual au urmatoarele semnificatji:

oAsigurati-vé ca respectati instructiunile. QASiguragi-vé ca s-a efectuat legarea la pamant. ® Nu Tncercati niciodata.

* Dupa terminarea instalarii, efectuati o proba de functionare pentru a verifica daca exista defectiuni si pentru a explica
clientului modul de utilizare si intretinere a aparatului de aer conditionat, cu ajutorul manualului de exploatare.

Textul in limba engleza este instructiunea originala. Celelalte limbi sunt traducerile instructiunilor originale.

« Solicitati serviciile de instalare ale distribuitorului dvs. sau ale unui personal calificat.

Nu incercatj sa instalati de unul singur instalatia de aer conditionat. Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau incendiu.

» Montati instalatia de aer conditionat in conformitate cu instructiunile din acest manual de instalare.

Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau incendiu.
* Asigurati-va ca utiliza{i accesoriile si piesele specificate pentru instalare.
Utilizarea altor piese decéat cele specificate poate provoca defectarea unitatii, scurgeri de apa, electrocutari sau incendii.

* Montati instalatia de aer conditionat pe o fundatie suficient de solida pentru a rezista la greutatea acesteia.
O fundatje insuficient de rezistenta prezinta pericol de cadere a echipamentului si de ranire.

* Lucrarile electrice trebuie efectuate in conformitate cu reglementarile locale si nationale aplicabile si cu
instructiunile din acest manual de instalare. Utilizati intotdeauna un circuit de alimentare cu energie dedicat.
Capacitatea insuficienta a circuitului de alimentare si lucrarile necorespunzatoare pot provoca electrocutari sau incendii.

« Utilizati un cablu de dimensiune corespunzatoare.

Nu utilizati cabluri imbinate sau prelungitoare deoarece pot duce la supraincalzire, electrocutare sau incendii.

 Verificati daca toate cablurile sunt fixate, daca s-au utilizat cablurile specificate si daca bornele sau cablurile nu
sunt tensionate.

Legaturile necorespunzatoare sau fixarea necorespunzatoare a cablurilor pot provoca supraincalziri sau incendii.

» La cablarea retelei electrice si conectarea firelor intre unitatea interioara si cea exterioara, pozitionati firele astfel
incéat capacul cutiei de comanda sa poata fi fixat bine.

Pozitionarea incorecta a capacului cutiei de comanda poate duce la electrocutare, incendiu sau supraincalzirea bornelor.

* In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie Tnlocuit de producator, de un agent de service
sau de persoane similare calificate, pentru a evita pericolele.

» Daca exista scurgeri ale gazului frigorific in timpul instalarii, ventilati imediat zona. 0
Se poate produce gaz toxic daca agentul frigorific intra in contact cu focul.

» Dupa finalizarea instalarii, verificati daca exista scurgeri ale gazului frigorific. o
Se poate produce gaz toxic daca se scurge gaz frigorific in incapere si intra in contact cu o sursa de incendiu, cum ar fi un radiator cu

ventilare, un cuptor sau un aragaz.

» Daca montati sau mutati instalatia de aer conditionat, asigurati-va ca purjatii circuitul agentului frigorific pentru a va
asigura ca nu contine aer si utilizati numai agentul frigorific specificat (R32).
Prezenta aerului sau a altor corpuri straine in circuitul agentului frigorific duce la cresterea anormala a presiunii, care poate avea ca rezultat
deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

« In timpul instalarii, fixati tubulatura agentului frigorific inainte de a pune in functiune compresorul.
In cazul in care nu s-au atasat tevile agentului frigorific si ventilul de inchidere este deschis atunci cand compresorul functioneaza, aerul va fi
absorbit in interior, ducand la o presiune anormala a ciclului de racire, ceea ce poate avea ca rezultat deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

* In timpul pomparii pentru evacuare, opriti compresorul inainte de a demonta tubulatura agentului frigorific.
Tn cazul in care compresorul functioneaz in continuare si ventilul de inchidere este deschis in timpul pomparii, aerul va fi absorbit in interior
atunci cand se indeparteaza tubulatura agentului frigorific, ducand la o presiune anormala a ciclului de racire, ceea ce poate avea ca rezultat
deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

» Asigurati-va ca ati impamantat unitatea de aer conditionat. 9
Nu impamantati unitatea la o teava de utilitati, la conductorul paratrasnetului sau la cablul de impamaéntare a telefonului.
Impamantarea necorespunzatoare poate duce la electrocutare.

« Asigurati-va ca ati instalat un intrerupator pentru scurgere la impamantare.
Daca nu instalati un intrerupator pentru scurgere la impamantare exista riscul electrocutarii sau incendiului.

1 BRomana



Masuri de siguranta

/\ PRECAUTIE

* Nu instalati aparatul de aer conditionat in locuri in care exista pericolul scurgerii de gaze inflamabile. ®
In cazul scurgerii de gaze, acumularea gazelor langa aerul conditionat poate provoca incendii.

* Numai personalul calificat poate manevra, umple, purja si dezafecta agentul frigorific.

» Respectand instructiunile din manualul de instalare, montati tubulatura de evacuare pentru a asigura evacuarea
corespunzatoare si izolati tubulatura pentru a preveni condensarea.
Purjarea incorecta a tubulaturii poate duce la scurgeri de apa in interior si la deteriorarea bunurilor.

+ Strangeti piulita olandeza conform metodelor specificate, de exemplu cu o cheie dinamometrica.
Daca piulita olandeza este stransa prea tare, poate crapa dupa o utilizare indelungata, provocand scurgerea agentului frigorific.

» Acest aparat este destinat utilizarii de catre utilizatori instruiti sau experti Tn magazine, in industria usoara sau
in ferme sau utilizarii in scop comercial sau privat de catre persoane nespecializate.

* Nivelul presiunii zgomotului este mai mic de 70 dB(A).

Accesorilii
®-®

(A Placa de montare 1 | (O Suport telecomanda 1 | (© Manual de exploatare 1
F|Itr!J dezodorizant din apatit 2 @ Bater!e vuscata AAA. LR0O3 2 @ Manual de instalare 1
de titan (alcalina)
R 1 ® Surub de fixare a unitatji 2
@ Telecomanda fara fir interioare (M4 x 12L)

Alegerea amplasamentului pentru
instalare

Tnainte de a alege amplasamentul, obtineti aprobarea utilizatorului.

1. Unitate interioara

+ Unitatea interioara se va amplasa in locuri in care:
1) sunt respectate restrictiile de instalare specificate in schemele de instalare a unitatii interioare,
2) admisia si evacuarea aerului nu sunt obturate,
3) unitatea nu se afld sub lumina directa a soarelui,
4) unitatea nu se afla in vecinatatea surselor de caldura sau aburi,
5) nu exista nicio sursa de vapori de ulei de masina (acest lucru poate scurta durata de functionare a unitatii interioare),
6) aerul rece (cald) circula liber prin incapere,
7) unitatea nu se afla in vecinatatea lampilor fluorescente cu aprindere electronica (cu invertor sau pornire rapida) deoarece
se poate reduce raza de actiune a telecomenzii,
8) unitatea se afla la cel putin 1 m distanta fata de televizoare si radiouri (unitatea poate sa interfereze cu imaginea sau sunetul),
9) este instalata la inal{imea recomandata (1,8 m),
10) nu exista echipament de spalat rufe,
11) aparatul electrocasnic se va depozita astfel incat sa fie ferit de lovituri.

2. Telecomanda fara fir

 Porniti toate lampile fluorescente din incapere, daca exista, si gasiti locul in care unitatea interioara receptioneaza corect
semnalele telecomenzii (pe o raza de 7 m).

BRomana 2



Pregatirea inainte de instalare

1.

Demontarea si instalarea panoului frontal

* Metoda de demontare

1) Puneti degetele in adanciturile de pe unitatea principala (cate
una n stanga si in dreapta) si deschideti panoul frontal pana
cand se opreste.

2) Continuati sa deschideti panoul frontal in timp ce il glisati spre
dreapta si il trageti spre dvs. pentru a detasa axul panoului frontal Apasati axul rotativ
din stanga. Pentru a detasa axul panoului frontal din dreapta, glisati 2l panoulu frontal
panoul spre stanga in timp ce 1l trageti spre dvs.

* Metoda de instalare
Aliniati urechile panoului frontal cu canelurile si impingeti-l pana la Fir pentru WLAN (optiune)
capat. Apoi inchideti-l incet. Tmpingeti ferm centrul panoului
suprafetei inferioare pentru a cupla urechile.

Demontarea si instalarea grilajului frontal

* Metoda de demontare

1) Scoateti panoul frontal pentru a scoate filtrul de aer.

2) Scoateti capacul de deservire (consultati pagina 4).

3) Inl&turati banda si sl&biti firul.

4) Scoateti cele 2 suruburi/3 suruburi de la grilajul frontal.

5) Tn fata marcajului 000 al grilajului frontal exist& 3 carlige
superioare.
Trageti usor grilajul frontal spre dvs. cu 0 mana, iar cu cealaltd mana
apasati in jos pe carlige cu degetele.

00O zona marcaj
(3 locuri)

Atunci cand nu exista spatiu de lucru pentru ca unitatea este aproape de tavan

/N\ PRECAUTIE

* Purtati manusi de protectie.

Puneti ambele maini sub centrul grilajului frontal si, in timp ce impingeti in sus, trageti-|
spre dvs.

* Metoda de instalare

1) Instalati grilajul frontal si cuplati ferm carligele superioare (in 3 locuri).

2) Prindeti cele 2 suruburi/3 suruburi ale grilajului frontal.

3) Instalati filtrul de aer, avpoi montatj pano.ul fror:tal. : Tragegiﬁ%
Cum se seteaza adrese diferite

Atunci cand intr-o incapere se instaleaza 2 unitati interioare, cele 2 telecomenzi
fara fir se pot seta pentru adrese diferite. Schimbati setarea adresei uneia dintre
cele doua unitatj.

Atunci cand taiati puntea, aveti grija sa nu deteriorati componentele din jur.

1) Scoateti capacul bateriei telecomenzii si taiati puntea adresei.

Indicator luminos
de FUNCTIONARE

Indicator luminos
—|_ TEMPORIZATOR
Indicator luminos

OCHIINTELIGENT

EMP

2) Apasati simultan pe  [1e], U~ ) si (ose).

3) Apésati pe |rgyp|, Selectati g siapasati pe (Tvode ).

(Indicatorul luminos de FUNCTIONARE a unitatii interioare va fi intermitent
timp de circa 1 minut.)
4) Apasati pe intrerupatorul de PORNIRE/OPRIRE a unitaiji interioare in timp

de indicatorul luminos de functionare este intermitent. =34 JADORESS

CUT 2

» Daca nu s-a reusit finalizarea setarii in timp ce indicatorul
luminos de functionare era intermitent, reluati operatiunea
de setare de la inceput.

» Dupa terminarea setarii, apasand pe aproximativ
5 secunde telecomanda va reveni la afisarea anterioara.
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Surub de fixare Ll
a placii de montare
(procurare la fata locului: M4 x 25L)

Placa de montare @ se

|| va instala pe un perete

[ | care trebuie sa fie suficient
de rezistent pentru

a sustine greutatea unitatji.

30 mm sau mai mult fata de tavan

Panou frontal‘/
CJ

50 mm sau mai mult fata &5 a
de perete (pe ambele parti) /\ >

(N lasel

7 7
Filtre de aer Surdburi
(M4 x 16L)

FiItru dezodorizant din apatit de titan (2)

Clasele 15/20/25/35/42:

Filtru dezodorizant din apatit de titan

Clasele 50/60/71:

Filtru dezodorizant din apatit de titan
Colector

B B @

Capac de deservire

B Deschiderea capacului de deservire

Capacul de deservire se poate demonta.
B Metoda de deschidere

1) Scoateti surubul capacului

de deservire.

2) Scoateti capacul de deservire

pe diagonal3, in jos, in directia

indicata de sageata.

3) Trageti in jos.

— D

/; -

ema de instalare a unitatii interioare

.
s @ Placa de
montare

Marcaj (partea
din spate)

Grilaj frontal

B Modul de prindere a unitatii interioare
Agatati ghearele cadrului de fund
de placa de montare.
Daca ghearele se agata cu dificultate,
scoateti grilajul frontal.

B Modul de scoatere a unitatii interioare
Tmpingeti in sus zona marcata (in partea
de jos a grilajului frontal) pentru a elibera
ghearele. Daca ghearele se desprind cu
dificultate, scoateti grilajul frontal.

Astupati cu Taiati conducta termoizolatoare
chit gaura la lungimea adecvata si
conductei. infasurati-o cu banda, avand

grija sa nu ramana interstitii
pe linia de taiere a conductei
izolatoare.

nfasurati conducta
izolatoare cu banda

S de sus pana jos.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
] (© Telecomanda fara fir
1 /
EI K
H I N
[ N Inainte de a inguruba
1 300 suportul telecomenzii

pe perete, asigurati-va
ca unitatea interioara
receptioneaza corect
semnalele de
comanda.

telecomanda
Surub de fixare pentru

suportul telecomenzii

(procurare la fata locului: M3 x 20L)

/\ AVERTIZARE

« Utilizati numai componentele optionale Daikin aprobate pentru acest model.
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Instalarea unitatii interioare

1. Instalarea placii de montare

* Placa de montare se va instala pe un perete care poate sustine greutatea unitatii interioare.

1) Fixati provizoriu placa de montare pe perete, asigurati-va ca panoul este la nivel si marcati punctele de gaurire pe perete.
2) Fixati placa de montare pe perete cu suruburi.

Punctele de fixare si dimensiunile recomandate pentru placa de montare

Puncte de fixare recomandate pentru

Asezati o nivela peste
placa de montare (7 puncte in total)

aceste urechi. Gaura de trecere

prin perete ¢$65
Clasele 15/20/25/35/42: T ﬂ = ' ' ' ;—@% ' = ' ' s.5
137 e ﬂ ﬂ J Lb ° n n 5 137 Pozitia furtunului
de evacuare
o | 213
L1608
- LS .
[
& =
N o
10 < = =) L |
SIvan [ o b (IALS
= 1 % :
NOYAN |25 NGV
; ; \ Capatul tevii ;
68 170 . \ ' 50 ‘ de gaz 1 170 ‘ 68
‘ 337 1 337 |
\ 810 Capétul tevi de lichid
- Utilizati o ruleta,
e . P ~
i (’ ca in figura.
Agezati capacul gaurii | Capacul scos al gaurii T = \ ﬂ Asezati capatul
de trecere a conductei | de trecere a conductei Capacul gaurii I ruletei la .
in acest buzunar. se poate pastra in de trecere
buzunarul placii aconductei scos = < (A Placa de
de montare. : montare
1 Puncte dj fixare t Gaura de trecere
recomandate pentru ;
placa de montZre Asezati o nivela prin perete $80
Clasele 50/60/71:

(5 puncte in total) peste aceste urechi.

T i — T T
o liNe © ] o Do o\y © w B &
Lo 117 ( L =
[©] ~—N
% LD - @ v w% ’ Pozitia furtunului
§ ‘ ) - — J de evacuare

Capatul tevii | 60
! de lichid ‘
S u Capatul tevii de gaz ! %
48 i
447 ! 435
990 (Schita partii din spate)
1040 (Schita partii din fata)
Gaurirea peretelui si instalarea tevii ingropate in perete
« Pentru peretii care contin cadre metalice sau placi metalice, asigurati-va Interi )
D A A N N nterior —~e— Exterior
ca utilizati o teava ingropata in perete si un capac de perete la gaura Teava ingropaté in perete
de traversare pentru a preveni incélzirea, scurtcircuitele sau incendiile. {procurare la fata locului) Chituire

« Chituiti interstitiile din jurul tevilor pentru a preveni scurgerea apei.
1) Faceti o gaura de 65 mm in perete cu panta spre exterior.

= 7
. ” - « "L’?m,,' ©65/380
2) Introduceti o teava de perete in gaura. = i
. Capac gauré in perete X
3) Puneti un capac de perete pe teava de perete.

(procurare la fata locului)

4) Dupa terminarea tubulaturii agentului frigorific, cablajului si tubulaturii
de evacuare, chituiti interstitiul gaurii tevii.

4

Teava ingropata in perete
(procurare la fata locului)

BRomana



Instalarea unitatii interioare

3. Instalarea unitatii interioare

« In cazul curbarii
sau protejarii
tevilor agentului
frigorific, retineti
urmatoarele
precautii.

Daca lucrarea
nu s-a efectuat
corect, pot sa
apara sunete
neobisnuite.

1) Nu presati tevile
agentului frigorific
pe cadrul de fund.

1) Taiati capacul pasajului
tevii din interior cu
ajutorul unui bomfaier.
Puneti panza
bomfaierului pe
crestatura si taiati
capacul pasajului tevii
de-a lungul canelurii.

2) Dupa taierea capacului
pasajului tevii, piliti.
Indepértati bavurile
de-a lungul sectiunii
taiate utilizand o pila
lunga semirotunda.

2) Nu presati tevile agentului frigorific nici pe grilajul frontal.
» Scoateti capacul pasajului tevii ca in figura de mai jos.

/N\ PRECAUTIE

« In cazul in care capacul pasajului de trecere a tevii este téiat cu clestele, grilajul frontal se va deteriora. Nu utilizati clestele.
* Purtati manusi in timpul indepartarii capacului pasajului tevii.

3-1. Tubulatura in dreapta, in dreapta spate sau
in dreapta jos
1) Prindeti furtunul de evacuare de dedesubtul tevilor agentului Tubulatura pe
frigorific cu banda adeziva de vinil. partea dreapta

2) infasurati impreun& conductele agentului frigorific si furtunul
de evacuare cu banda izolatoare.

Tubulatura in spate,

Scoateti aici capacul gaurii
dreapta

de trecere a conductei
pentru tubulatura cu iesire

Tubulatura cu ™\ _
iesire pe jos, Infasurati Tmpreuna

in dreapta. -

i in dreapta conductele agentului
Scoateti aici capacul gaurii de trecere de racire si furtunul
a conductei pentru tubulatura cu iesire de evacuare cu
pe jos, in dreapta. banda izolatoare.

3) Treceti furtunul de evacuare si conductele agentului frigorific prin
gaura din perete, apoi asezatii unitatea interioara in carligele placii
de montare utilizand ca ghidaj marcajele /\ din partea de sus A 7l
a unitatii interioare.

® Placa de montare

4) Deschideti panoul frontal, apoi deschideti capacul de
deservire.
(Consultati metodele de pregatire inainte de instalare.)

5) Treceti cablul care leaga unitatile de la unitatea exterioara prin
gaura din perete si apoi prin spatele unitatii interioare.

Trageti-le prin partea frontala. Curbati din timp capetele Daca dezizolati dinainte

. - -~ : capetele conductorului
cpnductoﬁnlor de legatura in sus pentru a Iu(fra mai usor. ' dintre unitati, acoperi — Cablude
(In cazul in care capetele cablului care leaga unitatile sunt mai capetele cu banda Iegf}ﬁra intre
NP . . . . < izolatoare pentru unitati
intai _de“2|zolate, prindeti la un loc capetele cablului cu banda atrece conductorul  Ghidsj
adezwa.) mai usor. conductor

6) Apasati pe placa de fund a unitatii interioare cu ambele maini
pentru a o aseza in cérligele placii de montare. Asigurati-va ca =

& Pentrua sustine unitatea

in timpul instalarii, desfaceti

| bara din ambalajul de polistiren.
| (Pentru clasele 15,20,25,35,42)

,i| @
\ 4

nu prindeti firele in marginea unitatii interioare.
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Instalarea unitatii interioare

3-2. Tubulatura in stanga, in stanga spate sau in stanga jos

Cum se inlocuiesc busonul

de evacuare si furtunul de evacuare

« Inlocuirea pe partea stanga

stanga si prindeti-l in partea dreapta.

cu surubul de prindere a izolatjei.
* (Daca uitati sa il strangeti pot avea loc
pierderi de apa.)

1) Scoateti surubul de prindere a izolatiei din
dreapta si scoatefi furtunul de evacuare.

2) Scoateti busonul de evacuare din partea

3) Introduceti furtunul de evacuare si strangeti

Pozitia prinderii furtunului de evacuare
* Furtunul de evacuare se afla in spatele unitaii.

s ‘ Partea dreapta

Partea frontala a unitatii

\

—

Partea stanga ‘ 1)

Prindere pe partea dreapta
(implicita din fabrica)
( Surub de fixare

T a izolatiei

\_Furtun de evacuare

Prindere pe partea stanga

Surub de fixare // \
a izolatiei 3

I
Furtun de evacuare —7/

1) Prindeti furtunul de evacuare de dedesubtul fevilor agentului

frigorific cu banda adeziva de vinil.

2) Asigurati-va ca ati conectat furtunul de evacuare la stutul de

evacuare in locul unui buson de evacuare.

3) Dati forma conductelor agentului frigorific
de-a lungul marcajului pentru traseul
tubulaturii de pe placa de montare.

4) Treceti furtunul de evacuare si conductele
agentului frigorific prin gaura din perete,
apoi asezati unitatea interioara in carligele
placii de montare utilizadnd ca ghidaj
marcajele A din partea de sus a unitatji
interioare.

5) Trageti induntru cablul de legatura
ntre unitati.

6) Conectati conductele dintre unitatj.

7) Infasurati la un loc conductele agentului frigorific si furtunul de evacuare cu
banda izolatoare ca in figura din dreapta (in cazul trecerii furtunului de

evacuare prin spatele unitatji interioare).

8) Aveti grija sa nu prindeti cablul care leaga unitatile n unitatea interioara si
apasati pe marginea de jos a unitatii interioare cu ambele méini pana cand
se fixeaza ferm in carligele placii de montare. Fixati unitatea interioara pe
placa de montare cu suruburile de fixare a unitatii interioare (M4 x 12L).

3-3. Tubulatura ingropata in perete

Urmati instructiunile de la tubulatura in stanga, in stadnga spate sau

in stanga jos.

1) Introduceti furtunul de evacuare la aceasta adancime ca sa nu fie

tras afara de pe conducta de evacuare.

Scoateti aici
capacul gaurii
de trecere a
conductei pentru
tubulatura de pe

J partea stanga.

Tubulatura cu
iesire pe stanga
Scoatetj aici capacul de trecere a conductelor pentru Tubulatura cu
tubulatura cu iesire pe jos, in stanga. iesire prin spate,
in stanga

Tubulatura cu iesire pe jos, in stanga

Cum se pune busonul de evacuare.

Nu ungeti cu ulei de
ungere (ulei de racire)
atunci cand introduceti.
Aplicarea produce
deteriorarea si pierderi
pe la buson.

Introduceti o cheie hexagonala (4 mm).

\\—

Furtun de
evacuare

Astupati gaura cu
chit sau alt material
de chituire.

Infisurati in bandé izolatoare portiunea
indoita a conductei agentului frigorific.
Suprapuneti cel putin jumatate din latimea
benzii la fiecare trecere.

Infasurati in
banda de vinil.

Cablu de legatura intre unitati

®
% Placa de montare

%/ Conducte agent
frigorific

z

Surub de fixare
a unitatii interioare
(M4 x 12L) (2 locuri)

g‘/ Perete interior

Cadru de fund @f’
®

Introduceti furtunul
de evacuare la
aceasta adancime |
ca sa nu fie tras
afara de pe conducta
de evacuare.

Furtun de
50 mm sau evacuare
mai mult Teava de
/ evacuare din
/ |.| clorura de vinil
Perete exterior [\ (VP-30)
BRomana



Instalarea unitatii interioare

Schema cablajului

Pentru piesele in cauza si numerotare, consultatj eticheta adeziva a schemei de cablaj de pe unitate. Numerotarea pieselor s-a facut cu litere arabe in ordine
crescatoare pentru fiecare piesa si apare in prezentarea de ansamblu de mai jos cu simbolul

| e

n codul piesei.

—@— CONEXIUNE @ IMPAMANTARE DE PROTECTIE (SURUB)
P , D CONECTOR @ REDRESOR
L PAMANT _-)_ CONECTOR RELEU
— B B = CABLAJ DE LEGATURA @ CONECTOR SCURTCIRCUIT
UNITATE INTERIOARA —O— BORNA
INDOOR
-_’D‘_ UNITATE EXTERIOARA (111 REGLETA DE CONEXIUNI
OUTDOOR
@ IMPAMANTARE DE PROTECTIE o e CLEMA DE CABLU
BLK : NEGRU GRN : VERDE PNK ROZ WHT : ALB
BLU : ALBASTRU GRY : GRI PRP, PPL VIOLET YLW : GALBEN
BRN : MARO ORG : PORTOCALIU RED ROSU
AP PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE PTC* PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE TERMISTOR
BS* BUTON PORNIRE/OPRIRE, INTRERUPATOR Q* TRANZISTOR BIPOLAR INTRARE IZOLAT (IGBT)
FUNCTIONARE
BZ, H*O SONERIE QDI DISJUNCTOR PENTRU SCURGEREA LA PAMANT
c* CONDENSATOR Q'L DISPOZITIV DE PROTECTIE LA
SUPRASARCINA
CN*, E*AC*, HA*, HE, HL*, HN*, CONEXIUNE, CONECTOR QM INTRERUPATOR TERMIC
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, X*A
D*, V*D DIODA R* REZISTENTA
DB* PUNTE DE DIODE R*T TERMISTOR
DS* COMUTATOR BASCULANT RC RECEPTOR
E*H INCALZITOR S*C LIMITATOR
F*U, FU* (PENTRU CARACTERISTICI, SIGURANTA s INTRERUPATOR FLOTANT
CONSULTATI PLACA DE CIRCUITE
IMPRIMATE DIN UNITATE)
FG* CONECTOR (MASA CADRU) S*NPH SENZOR DE PRESIUNE (INALTA)
H* CABLAJ S*NPL SENZOR DE PRESIUNE (SCAZUTA)
H*P, LED*, V'L LAMPA PILOT, LED S*PH, HPS* COMUTATOR DE PRESIUNE (INALTA)
HAP LED (VERDE MONITORIZARE FUNCTIONARE) S*PL COMUTATOR DE PRESIUNE (SCAZUTA)
IES SENZOR OCHI INTELIGENT ST TERMOSTAT
IPM* MODUL DE ALIMENTARE INTELIGENT S*W, SW* INTRERUPATOR FUNCTIONARE
K*R, KCR, KFR, KHUR RELEU MAGNETIC SA* DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE
L SUB TENSIUNE SR*, WLU RECEPTOR SEMNAL
L BOBINA Ss* COMUTATOR SELECTOR
L*R BOBINA DE REACTANTA SHEET METAL PLACA FIXA REGLETA DE CONEXIUNI
M* MOTOR PAS CU PAS ™R TRANSFORMATOR
M*C MOTOR COMPRESOR TC,TRC EMITATOR
M*F MOTOR VENTILATOR V5, RV VARISTOR
M*P MOTOR POMPA DE EVACUARE V'R PUNTE DE DIODE
M*S MOTOR PENTRU OSCILATIE WRC TELECOMANDA FARA FIR
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELEU MAGNETIC X* BORNA
N NUL X*M REGLETA DE BORNE (SET)
PAM MODULATIE AMPLITUDINE-PULS Y*E BOBINA VENTIL ELECTRONIC DE
DESTINDERE
pCB* PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE YR, Y*S BOBINA VENTIL ELECTROMAGNETIC
DE INVERSARE
PM* MODUL DE ALIMENTARE z'c MIEZ DE FERITA
PS COMUTATOR RETEA DE ALIMENTARE ZF, Z*F FILTRU DE ATENUARE
PRECAUTIE

Atunci cand alimentarea de la retea va fi oprita si repornita, functionarea se va relua automat.

INALTA TENSIUNE - asigurati-va c4 ati descércat complet condensatorul electric inaintea lucrarilor de reparatie.

Risc de defectiune sau pierderi de apa!
Nu spalati dvs. in interiorul instalatiei de aer conditionat.
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Instalarea unitatii interioare

4. cablaj

1) Dezizolati capetele cablului (15 mm).

2) Potriviti culorile cu numerele bornelor de la regleta de borne a unitatilor interioara si exterioara si fixati ferm cu suruburi

conductorii pe bornele corespunzatoare.

3) Conectati cablurile de impamantare la bornele respective.

4) Trageti de conductori pentru a va asigura ca sunt bine fixati, apoi prindeti cablurile cu opritoarele de cabluri.
5) Dati forma cablurilor astfel incat capacul de deservire sa se fixeze in siguranta, apoi inchideti capacul de deservire.

el
o ey

Regleta de borne

|/ Cutie componente electrice

Utilizati tipul de

S

Treceti firele astfel incat capacul de
deservire sa se fixeze in siguranta.

Fixati ferm opritoarele cablurilor,
astfel incat cablurile respective sa
nu fie fortate excesiv din exterior.

Opritor conductor

conductor specificat.

Fixati bine firele cu

suruburile bo

rnelor.

Unitate

Utilizati conductori
de 2,0 mm.

cu diametrul

10
Unitate 20 =
interioara |39

e,

/\ AVERTIZARE

\ :

exterioara
2233][-53]
T4

\

Fixati bine firele cu
suruburile bornelor.

HO5RN

» Nu utilizati cabluri imbinate, uzate, prelungitoare sau conexiuni imperfecte deoarece pot duce la supraincalzire,

electrocutare sau incendii.

* Nu utilizati in interiorul produsului componente electrice achizitionate pe plan local. (Nu bransati alimentarea pentru
pompa de evacuare etc. de la placa de borne.) Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii.
* Nu conectati cablul de alimentare la unitatea interioara. Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii.

5. Tubulatura de evacuare

1) Racordati furtunul de evacuare conform descrierii din dreapta.

2) Scoateti filtrele de aer si turnati putina apa in tava de evacuare pentru a verifica

daca debitul apei este Tn regula.

3) Daca este necesara prelungirea furtunului de evacuare sau tubulatura ingropata
n perete, utilizati piesele corespunzatoare care se potrivesc cu capatul frontal al

furtunului.
[Figura cu capatul frontal al furtunului]

4) Daca prelungiti furtunul de evacuare, utilizai un furtun
de prelungire din comert cu un diametru interior de
16 mm. Izolati termic sectiunea interioara a furtunului

de prelungire.

5) Atunci cand conectati o teava rigida din clorura

de polivinil (diametru nominal de 13 mm) direct

la furtunul de evacuare atasat la unitatea
interioara ca la lucrarea tubulaturii in perete,
utilizati ca racord orice priza de evacuare
din comert (diametru nominal de 13 mm).

Furtun de evacuare
livrat impreuna cu
unitatea interioara

Furtun de evacuare ©
unitate interioara s

Furtun de evacuare livrat
impreuna cu unitatea interioara

I

Priza de evacuare
disponibila in comert
(diametru nominal 13 mm)

Furtunul de evacuare
va fi inclinat in jos.

Nu se admit coturi.

Nu introduceti in apa
capatul furtunului.

Furtun de evacuare prelungit

NV

Conducta termoizolatoare
(procurare la fata locului)

)

Conducta rigida din clorura
de polivinil disponibild in comert
(diametru nominal 13 mm)

—
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Instalarea unitatii

6. Adaptor wireless (optiune)

interioare

Pregatirea firului pentru conectarea la adaptorul WLAN

Clasele 15/20/25/35/42 Clasele 50/60/71

indepartati banda

Scoateti conectorul din
mansonul de protectie

» Pentru conectarea firului la adaptorul WLAN - consultati manualul de instalare a setului optional WLAN.

Clasele 15, 20, 25, 35, 42

Instalarea:

» Asezati adaptorul wireless in céarlig (1).
* Fixati-l prin apasare (2).

Demontarea: instalarea inversata.

Clasele 50, 60, 71

Instalarea:

» Asezati adaptorul wireless in suport (1).
* Fixati adaptorul in suport prin apasare (2).

Demontarea:

+ Tndoiti o clema a suportului cu degetul pentru a elibera
adaptorul wireless (1).

 Scoateti-l din suport (2).

BRomana
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Montarea tubulaturii agentului frigorific

1. Evazarea capatul tevii

1) Taiati capatul fevii cu un taietor de tevi.

(Taiati exact in

unghiuri drepte.) Eliminati bavurile.

2) Eliminati bavurile cu suprafata taiata orientata in
jos, astfel incat aschiile sa nu patrunda pe teava.

3) Puneti piulita olandeza pe teava.

4) Evazati teava.

5) Verificati daca evazarea este realizata
corespunzator.

Evazare
Asezati exact ca in pozitia prezentata mai jos.
yA F')\ii?ri”ggz Mandrina obisnuita
‘ Cu strangere (tip Ridgid) (tip Imperial)
Poanson A 0-0,5 mm 1-1,5 mm 1,5-2 mm
Verificati

Suprafata interioara
a mufei trebuie sa fie
perfecta.

Capatul tevii trebuie
evazat in mod egal,
fntr-un cerc perfect.

Asigurati-va ca piulita
olandeza este montata.

/\ AVERTIZARE

* Nu utilizati uleiuri minerale la piesele evazate.

* Nu lasati uleiul mineral sa patrunda in instalatie deoarece va scurta durata de exploatare a unitatilor.

» Nu utilizati tubulatura care a fost deja folosita la alte montaje. Utiliza{i numai piesele livrate impreuna cu unitatea.
* Nu instalati niciodata un uscator la aceasta unitate R32 pentru a-i garanta durata de exploatare.

» Materialul de uscare se poate dizolva si deteriora sistemul.

+ Evazarea incompleta poate duce la scurgerea agentului

frigorific.

2. Tubulatura agentului frigorific

/\ PRECAUTIE

+ Utilizati piulita olandeza fixata pe unitatea principala. (Pentru a evita craparea piulitei olandeze prin imbatranire.)
» Pentru a preveni scurgerea gazului, aplicati ulei frigorific numai pe suprafata interioara a evazarii. (Utilizati ulei frigorific

pentru R32)

« Utilizati chei dinamometrice la strangerea piulitelor olandeze pentru a preveni deteriorarea acestora si scurgerea gazului.

Aliniati centrul ambelor evazari si strangeti manual piulitele olandeze 3-4 tururi. Apoi stréngeti-le complet cu cheile dinamometrice.

[Aplicati ulei]

Nu aplicati ulei de refrigerare
pe suprafata exterioara.

Aplicati ulei de refrigerare
pe suprafata interioara a piulitei.

[Strangeti]

Cheie dinamometrica

Piulita olandeza

Nu aplicati ulei de refrigerare
pe piulita olandeza si evitati
strangerea excesiva.

Cheie fixa

Piulita olandeza

Cuplu de strangere piulita olandeza

Partea gazului

Partea lichidului

Clasele 15, 20, 25, 35 Clasele 42, 50, 60 Clasele 71
3/8 tol 1/2 toli 5/8 toli 1/4 tol
32,7-399N*m 49,5-60,3N *m 61,8-754N-*m 14,2-172N*m
(330-407 kgf » cm) (505-615 kgf » cm) | (630-770 kgf < cm) | (144-175 kgf * cm)

2-1. Precautii la manevrarea tubulaturii
1) Protejati capatul deschis a tevii pentru a nu patrunde praf

sau umezeala.

2) indoirea tevilor se va face cat mai bland posibil. Utilizati
un dispozitiv de indoire a tevilor pentru indoire.

11

Perete

¥ Acoperiti
| cu capac.

Daca nu aveti un capac
pentru evazare, acoperiti
deschiderea evazarii cu
banda pentru a nu
patrunde apa sau mizeria.

BRomana



Montarea tubulaturii agentului frigorific

2-2. Alegerea materialelor de cupru si de izolare termica
» Atunci cand utilizati racorduri si tevi de cupru din comert, refineti

urmatoarele:

1) Material izolator: Spuma polietilenica

Raport transfer caldura: 0,041 - 0,052 W/mK (0,035 - 0,045 kcal/mh°C)
Temperatura la suprafata conductei agentului frigorific ajunge la max. 110°C.
Alegeti materiale de izolare termica rezistente la aceasta temperatura.

Cablu de legatura intre unitati

Teava de gaz

Izolatie teava
de gaz

Banda de finisare

Conducta lichid

Izolatie teava
de lichid

Furtun de evacuare

2) Asigurati-va ca izolati atat tubulatura de gaz céat si pe cea de lichid si ca asigurati dimensiunile de izolare de mai jos.

Partea gazului Partea Izolatie termica Izolatie termica
9 lichidului teava de gaz teava de lichid
Clasele 15,20,25,35 | Clasele 42,50,60 Clasa 71 ) . ) . .
- - - Diam. ext. Diam. int. Diam. int.
Diam. ext. Diam. ext. Diam. ext. 6,4 mm 12-15 mm 8-10 mm
9,5 mm 12,7 mm 15,9 mm

Raza minima de indoire

Grosime min. 10 mm

30 mm sau mai mult

Grosime 0,8 mm (C1220T-O)

3) Utilizati izolatie termica separata pentru tevile agentului frigorific gazos si lichid.

BRomana
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Proba de functionare si verificarea

1.

2. Elemente de verificat

Proba de functionare si verificarea

1-1 Masurati tensiunea de alimentare si asigurati-va ca se incadreaza in intervalul specificat.
1-2 Proba de functionare se va efectua atat in modul de racire, cat si in cel de incalzire.
+ In modul de ricire, selectati cea mai joasa temperaturd programabil; in modul de incalzire, selectati cea mai ridicata
temperatura programabila.
1) Proba de functionare se poate dezactiva in ambele moduri, in functie de temperatura incaperii.
Utilizati telecomanda pentru proba de functionare conform descrierii de mai jos.
2) Dupa terminarea probei de functionare, setati temperatura la un nivel normal (26°C - 28°C in modul de racire,
20°C - 24°C in modul de incalzire).
3) Pentru protectie, instalatia dezactiveaza repornirea functionarii timp de 3 minute dupa oprire.
1-3 Efectuati proba de functionare in conformitate cu manualul de exploatare, pentru a va asigura ca toate
functiile si piesele, cum ar fi fantele de ventilatie, functioneaza normal.
« Instalatia de aer conditionat are nevoie de putina energie in modul de veghe. Daca instalatia nu se va utiliza pentru
o perioada de timp dupa montare, opriti disjunctorul pentru a elimina consumul de energie inutil.
» Daca disjunctorul se declanseaza si intrerupe alimentarea instalatiei de aer conditionat, instalatia va reveni la modul
de functionare initial atunci cand disjunctorul este deschis din nou.

Proba de functionare pentru telecomanda

1) Apasati pe butonul "PORNIRE/OPRIRE" pentru a porni instalatia.
2) Apasati simultan pe butoanele "TEMP" (2 locuri) si "MODE".

)
)
3) Apasati pe butonul "TEMP" si selectati "7
)
)

4) Apasati pe butonul "MODE".
5) Proba de functionare se termina in aprox. 30 de minute si trece apoi la modul normal. Pentru opri proba de functionare,
apasati pe butonul "PORNIRE/OPRIRE".

Elemente de verificat Simptom Verificati

Unitatile interioara si exterioara sunt instalate corespunzator,
pe baze solide.

Cadere, vibratii, zgomot

Nu exista scurgeri de gaz frigorific. Functie de racire/incalzire incompleta

Tevile de gaz si lichid frigorific si prelungirea furtunului de evacuare
sunt izolate termic.

Scurgeri de apa

Circuitul de scurgere este montat corespunzator. Scurgeri de apa

Instalatia este impamantata corespunzator. Scurgeri de curent

S-au utilizat conductorii specificati pentru a conecta unitatile intre ele. | Nu functioneaza sau deteriorare prin topire

Priza de admisie sau evacuare a aerului la unitatea interioara sau
exterioara nu este obturata.

Functie de racire/incalzire incompleta

Ventilele de inchidere sunt deschise. Functie de racire/incalzire incompleta

Unitatea interioara primeste corect comenzile de la telecomanda. Nu functioneaza

13
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